 弹性体绝热材料在温度较低时会收缩，在温度很低时会变得易碎。结果是，在粘合的缝隙处会出现很大的张力，这可能导致粘合的缝隙出现裂缝和开口。因此，在温度低于零下50摄氏度时，绝热材料的第一涂层必须有比管道直径所需求的更大的尺寸。这可以通过使用更大型号直径的管材或在使用板材时相应地增加用量来实现。

                

1. 　　     如果管道及设备的介质温度低于液氧的沸点（零下182.5摄氏度）时，就有液氧凝结在管道或设备上或绝热材料的核心区域内，这是十分危险的。当和有机材料——如弹性体绝热材料在一起时，液氧就可能发生爆炸。这就是为什么绝热的特点是必须能够可靠地防止氧气扩散和渗透绝热材料核心区域。

2. 　　这些情形下，除了采取上述措施外，我们推荐将铝箔（50-100um）粘合到绝热材料的第一层的整个区域上，作为一道补充的防止氧气扩散进来的障碍物，然后就可以按照通常的方式继续进行绝热安装。作为一个基本原则，我们推荐不要用弹性绝热材料对氧气管进行绝热。

